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Dotyczy: uzqodnienia proiektowanei przebudowv instalacii wewnetznei c.o. oraz wezla
ciemWr jiiczttqit-wobi-eTeiePtrtds-ZkatlameiskTeo-onrZ

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 30.O1.2O12r. przedstawiamy nastqpujqce warunki
modemizacji dla w/w obiektu:

1. W chwili obecnej wAr obiekt pobiera cieplo popnez zewngtrznq instalacjq odbiorczq z GWC
Syberka lV przy ul. Broniewskiego zasilanego ze 2r6dta EL Lagisza Magistrala Poludniowa w
ilo5ci:

.  Q c . o . = 6 8 k W
Miejsce wlqczenia do systemu cieplowniczego pozostaje bezzmlan.
Zgodnie z tre6ciq pisma, planuje sig przebudowg instalacji wewngtrznej c.o. oraz wqzla cieplnego w
budynku Przedszkola, ale zapotrzebowanie na moc cieplnq nie ulegnie zmianie.

2. Warunki istniejqcego podlqczenia:
a. TemPeratura c.o.tzAP = 90/65oC
b. Ci6nienie dyspozycyjne w miejscu wlqczenia obiektu do siecicieplowniczej wynosi:

P' = 719 kPa
PP = 4ZAkPa
Aprr" = 299 kPa

c. GWC prowadzi regulacjg jakoSciowo-ilo5ciowq w ciqgu sezonu grzewczego'
d. Zewngtzna instalacja odbiorcza c.o. czynna w sezonie grzewczym.
e. Podtqczenie obiektu do sieci cieplowniczej jest wykonane w spos6b bezpoSredni poprzez

istniejqce pnyt4cze zewngtznej instalacjiodbiorczej iuktad pomiarowo-regulacyjny.
Projekt rozbudowy wgzla cieplnego nalezy uzgodni6 z TAURON Ciepfo S.A. pod wzglgdem
eksploatacyjnym.
Wszelkie zmiany wynikajqce z konieczno6ci rozbudowy istniejqcego wgzta cieplnego pokrywa na sw6j
koszt lnwestor.

3. W sprawie szczeg6lowych warunk6w technicznych naleZy skontaktowa6 siq z TAURON
Cieplo S.A. na etapie prac projektowych.

4. Ww warunki techniczne s4 wa2ne na okres 2 lat od daty ich wystawienia. Po uptywie tego
terminu, w przypadku nie wykonania pzedmiotowej inwestycji nale2y wystqpi6 o ich
prolongatg.

Ponadto informujemy, 2e zgodnie z opiniq Naszego Obszaru Cieplnego nr 5 w Bgdzinie grupowa
stacja wymiennik6w GWC Syberka lV pracuje wytqcznie na potzeby centralnego ogrzewania. Stqd
nie ma mo2liwo5ci dostawy cieplej wody uzytkowej z tej stacji. Dostawq c.w.u. moZna realizowa6
poprzezzmiang sposobu zasilania tj. wybudowanie przylqcza do sieci magistralnej "Poludniowej" zEL
Lagisza w rejonie komory 152 LP wrazz wqzbm cieplnym 2-funkcyjnym.
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